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噪音量測與評估 

電子廠房泵浦與水刀機周邊噪音環境 
之量測與評估 

王栢村*、丁國基**、陳志銘***、陳見財**** 

  

摘    要 

本文對某廠之泵浦與水刀機於不同作業狀態下進行噪音量測與音場環境評

估。首先對量測現場週邊音源環境做一勘查，並進行量測之規劃，以期了解泵浦與

水刀機作業時週邊環境噪音特性，以精密噪音計量測 1/3 八音頻帶頻譜以作後續分

析評估，探討泵浦與水刀機於單一噪音源、多重噪音源以及不同廠房位置等不同作

業狀態下之噪音量測與分析。結果顯示該廠房之噪音主要來自泵浦之影響，泵浦鄰

近區域可高達 90~97dB(A)，尤其以 250Hz、500Hz、630Hz 三個頻帶之影響最大；

而水刀機之噪音音頻特性主要在高頻頻帶，單獨運轉時之週邊噪音值約 80dB(A)，

根據現場噪音量測數據與分析評估，本文提出對該廠區之噪音改善建議。本文揭櫫

噪音量測規劃與方法可應用於爾後相關噪音環境量測參考。  
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一、前  言 

工作環境噪音是現代工業不可忽視問題，由於作業人員長時間於吵雜環境下

工作往往會造成身心及健康危害，因此工業環境噪音改善為目前所相當重視的課題

之一。  

在環境噪音評估中，噪音量策之方法，需考量許多不同之因素，包含現場空

間、量測設備、噪音源、頻率及時間等。賴等人 [1]則對故宮博物院正館、台灣文學

館大廳以及台南市政府入口大廳進行空間餘響時間、背景噪音控制與耦合空間對大

廳音響性能之影響，由量測結果發現三者在餘響時間皆有過高之虞導致聲音清晰度

欠佳，並對此現象建議未來應對耦合空間之吸音性能納入考量以避免顫動回音現象

發生。鄭等人 [2]進行國內 150 台營建工地常見之施工機具噪音量測，於現場量測時

參照 ISO 相關聲功率標準規定，同時計算出麥克風量測面之參考點座標位置，由

量測結果得知由於國內大多數施工機具為國外舊品輸入導致機具噪音源噪音過大

仍有改善空間。謝 [3]探討 18 個台灣地區演藝廳空調噪音，其結果發現當空調開啟

時噪音值平均增加 14dB，原因為出風口風量、形式、配置不當以及日常維護不確

實使得出風口風速過高所致。王等人 [4]對巴士車廂內噪音進行檢測，分別對定速、

上坡、下坡、加速 /減速以及不同引擎轉速於靜止等不同狀態以瞬時頻譜分析儀得

到 1/3 八音頻譜值再進一步套入室內噪音評估進行評估，結果顯示巴士車廂經隔音

後可有效將噪音值降低，而所建立巴士車廂噪音量測程序更可應用於爾後噪音品質

改善工作。  

而本文目的在於建立一套環境噪音量測之方法及步驟，並透過廠房噪音源量

測以評估噪音特性並對其給予改善建議。  

二、噪音環境概況與量測規劃及方法 

為進行廠房內之環境噪音量測與頻估，首先需了解廠房之設備概況，圖 1 為

廠房之泵浦與水刀機位置分佈圖。其中有 6 台泵浦位於廠房之內部牆面、12 部水

刀機平均分佈於廠房內，各泵浦之間相隔約 1 公尺，一般正常作業下開啟 1、4、5
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號泵浦，一台泵浦可提供 4 部水刀機之運作，視作業需求輪流啟動泵浦，主要以高

壓水柱進行 PC 板切割，經觀察廠房後初步推斷噪音由泵浦與水刀機於作業狀態下

所產生，因此將對泵浦與水刀機於不同狀態、距離音源標的物，以 1 公尺為原則下

進行噪音量測與分析。  

量測時以精密噪音計作為量測儀器，麥克風架設高度 1.5m，約一般人耳高度，

時間常數設為 Fast，量測時間取 30 秒，對廠房內於不同作業狀態下之泵浦與水刀

機週邊環境，進行噪音量測，量得 1/3 八音頻帶頻譜、均能音壓位準(Leq)以及統計

音壓位準(LN)之噪音特性。表 1 為量測點週邊噪音環境狀態表，其中第 1、14、16

點為不成功量測數據，對廠房內泵浦與水刀機之作業狀態可分別對泵浦與水刀機規

劃出以下之量測規劃：  

1.泵浦噪音量測與評估：首先對1、4、5號泵浦於正常作業狀態下，量測週邊噪音

再進一步量測4、5號泵浦無負荷狀態下，不同距離之噪音特性，以期了解泵浦

有無負荷及不同距離噪音特性之差異。  

2.水刀機噪音量測與評估：由於水刀機作業時泵浦為負荷之狀態，因此分別量測

離泵浦較近之7號水刀機與距離較遠之9號水刀機週邊之噪音特性，以了解泵浦

對水刀機噪音之交互影響程度。同時也對水刀機隔音窗隔音效果進行量測與評

估。另一方面欲得知水刀機作業狀態下開啟數量多寡對廠房噪音環境影響，因

而將噪音計固定於相同位置以量測不同數量水刀機作業時之環境噪音特性。  

3.研磨成型機噪音評估：研磨成型機雖位於廠房之低噪音區，但其作業狀態下初

步判斷對廠房噪音有所影響，因此也進行研磨成型機之噪音量測。  
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圖 1  泵浦與水刀機位置分佈圖  
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表 1  量測點週邊噪音環境狀態  

噪音源 
量測點 

水刀機 泵浦編號 
量測距離(m) 備註 

1 - - - 
2 all 1、4、5 0.5 
3 all 1、4、5 0.5 
4 all 1、4、5 0.5 
5 all 1、4、5 0.5 
6 all 1、4、5 0.5 
7 all 1、4、5 0.5 

測試標的物：泵浦 1、4、5 

8 all 1、4、5 0.5 
9 all 1、4、5 1 

10 all 1、4、5 1 
11 all 1、4、5 1 
12 all 1、4、5 1 
13 all 1、4、5 0.5 
14 - - - 
15 all 1、4、5 0.5 
16 - - - 
17 all 1、4、5 0.5 

測試標的物：7號水刀機噪音量測 
第 15點隔音窗 Open，第 17點隔音

窗 Close 

18 all 1、4、5 0.5 
19 all 1、4、5 0.5 

測試標的物：泵浦 1 

20 無 5 0.5 
21 無 5 0.5 
22 無 5 0.5 
23 無 5 0.5 
24 無 5 0.5 
25 無 5 0.5 

測試標的物：泵浦 5 

26 9號水刀機 5 0.5 
27 9號水刀機 5 0.5 
28 9號水刀機 5 0.5 
29 9號水刀機 5 0.5 
30 9號水刀機 5 0.5 

測試標的物：泵浦 5、9號水刀機 
第 26點隔音窗 Open，第 27點隔音

窗 Close 

31 研磨成型機 5 0.5 
32 研磨成型機 5 0.5 

測試標的物：研磨成型機，隔音窗
Close 
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表 1  量測點週邊噪音環境狀態  

噪音源 
量測點 

水刀機 泵浦編號 
量測距離(m) 備註 

33 9號水刀機 5 距離泵浦 5
0.5公尺 

34 9號水刀機 5 距離泵浦 5
0.5公尺 

35 9號水刀機 5 距離泵浦 5
0.5公尺 

36 9號水刀機 5 距離泵浦 5
1公尺 

37 9號水刀機 5 距離泵浦 5
2公尺 

38 9號水刀機 5 距離泵浦 5
4公尺 

測試標的物：泵浦 5 

39 右邊 1部 
水刀機 8 5 距離泵浦 5

4公尺 

40 左右 2部 
水刀機 7、8 5 距離泵浦 5

4公尺 

41 4部 
水刀機 5∼8 5 距離泵浦 5

4公尺 

測試標的物：泵浦 5 
水刀機 5、6、7、8 

 

三、結果與討論 

依據前述對廠房噪音環境狀態，以及所規劃之噪音量測結果，彙整如表 2~9，

各表區呈現 3 個區塊，包括：量測點位置示意圖與噪音源狀態，各量測點之 1/3 八

音頻帶頻譜圖，Leq及 LN(包括 L5、L10、L50、L90以及 L95)分別有 dB 及 dB(A)值，

即有無 A-加權之噪音值。  

 

 

 

 

 

 



工業污染防治   第 108 期(Oct. 2008) 67 

表 2  泵浦 1、4、5 周邊噪音狀態  

泵浦 1 泵浦 2 泵浦 4泵浦 3

泵浦 5 泵浦 6

96.6dBA

93.1dBA

90.4dBA

89.7dBA

88dBA94.5dBA
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1、4、5號泵浦打開全負荷狀態下量測點位置示意圖 
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第 2 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 6 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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第 3 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 7 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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第 4 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 18 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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第 5 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 19 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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表 2  泵浦 1、4、5 周邊噪音狀態  

量測點 分貝 Leq L5 L10 L50 L90 L95 背景噪音 
Leq (dB) 95.9 98 97 96 94 93 

2 Leq 93.1 95 95 93 91 91 
Leq (dB) 99.5 102 101 99 97 97 

3 Leq 96.6 99 98 96 94 94 
Leq (dB) 93.1 95 95 93 90 90 

4 Leq 90.4 93 92 90 88 87 
Leq (dB) 92.7 95 95 92 90 89 

5 Leq 89.7 92 92 89 87 86 
Leq (dB) 90.9 92 92 91 90 89 

6 Leq 88 90 89 88 87 86 
Leq (dB) 97.3 100 99 97 94 93 

7 Leq 94.5 97 97 94 91 90 
Leq (dB) 92.0 94.0 93.0 92.0 90.0 90.0 

18 Leq 89.2 91.0 91.0 89.0 87.0 87.0 
Leq (dB) 89.4 91.0 90.0 89.0 88.0 88.0 

19 Leq 86.7 88.0 88.0 87.0 85.0 85.0 

全開 

 

表 3  泵浦 5 無負荷週邊噪音狀態  

泵浦 4泵浦 3

泵浦 5 泵浦 6
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5號泵浦打開狀態下量測點位置示意圖 
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第 20 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 23 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 



工業污染防治   第 108 期(Oct. 2008) 69 

表 3  泵浦 5 無負荷週邊噪音狀態  
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第 21 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 24 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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第 22 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 25 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 

量測點 分貝 Leq L5 L10 L50 L90 L95 背景噪音 
Leq (dB) 84.3 87 86 84 83 83 

20 Leq 81.5 84 83 81 80 80 
無 

Leq (dB) 82.8 84 84 83 82 82 
21 Leq 80 81 81 80 79 79 

Leq (dB) 83.6 85 84 84 83 83 
22 Leq 80.7 82 82 81 80 79 

Leq (dB) 83.7 85 85 84 83 82 
23 Leq 82.4 84 84 82 81 80 

Leq (dB) 82.1 83 83 82 81 81 
24 Leq 79.7 81 81 80 78 78 

Leq (dB) 81.3 82 82 81 80 80 
25 Leq 77.3 79 78 78 76 75 
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表 4  相同噪音源(泵浦 4、5)不同距離噪音狀態  
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第 35 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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第 36 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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第 37 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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相同噪音源不同距離量測點位置示意圖 第 38 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 

量測點 分貝 Leq L5 L10 L50 L90 L95 背景噪音 
Leq (dB) 92.8 94 94 93 91 90 

35 Leq 90 92 91 90 88 87 
Leq (dB) 92.9 94 94 93 92 91 

36 Leq 90.3 91 91 90 89 89 
Leq (dB) 91.1 93 93 91 88 88 

37 Leq 88.3 90 90 88 85 85 
Leq (dB) 84.4 85 85 84 84 83 

38 Leq 81.7 83 82 82 81 81 

無 
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表 5  水刀機 9 號周圍狀態  
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window
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9號水刀機量測點位置示意圖 第 28 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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第 26 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 29 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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第 27 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 30 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 

量測點 分貝 Leq L5 L10 L50 L90 L95 背景噪音 
Leq (dB) 92.6 94.0 94.0 93.0 90.0 90.0 泵浦 5 

26 Leq dB(A) 88.7 90.0 90.0 89.0 87.0 86.0  
Leq (dB) 86.1 88.0 87.0 86.0 85.0 84.0  

27 Leq dB(A) 83.1 85.0 84.0 83.0 82.0 81.0  
Leq (dB) 83.5 85.0 84.0 83.0 83.0 82.0  

28 Leq dB(A) 79.9 81.0 81.0 80.0 79.0 79.0  
Leq (dB) 87.3 89.0 88.0 87.0 86.0 86.0  

29 Leq dB(A) 83.9 85.0 85.0 84.0 83.0 82.0  
Leq (dB) 84.3 85.0 85.0 84.0 83.0 83.0  

30 Leq dB(A) 81.2 82.0 82.0 81.0 80.0 80.0  
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表 6  水刀機 7 號周圍狀態  
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第 8 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 12 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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第 9 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 13 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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第 10 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 15 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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第 11 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 17 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 
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表 6  水刀機 7 號周圍狀態(續) 

量測點 分貝 Leq L5 L10 L50 L90 L95 背景噪音 
Leq (dB) 91.2 92.0 92.0 91.0 90.0 90.0 

8 
Leq dB(A) 88.4 90.0 89.0 88.0 87.0 87.0 
Leq (dB) 90.4 91.0 91.0 90.0 90.0 89.0 

9 Leq dB(A) 87.8 89.0 88.0 88.0 87.0 87.0 
Leq (dB) 90.8 92.0 92.0 91.0 90.0 90.0 

10 Leq dB(A) 87.8 89.0 89.0 88.0 87.0 87.0 
Leq (dB) 90.5 92.0 91.0 91.0 90.0 89.0 

11 Leq dB(A) 87.5 89.0 88.0 87.0 86.0 86.0 
Leq (dB) 90.8 92.0 92.0 91.0 90.0 90.0 

12 Leq dB(A) 87.9 89.0 89.0 88.0 87.0 87.0 
Leq (dB) 91.5 93.0 93.0 91.0 90.0 90.0 

13 Leq dB(A) 88.7 90.0 90.0 89.0 88.0 87.0 
Leq (dB) 92.9 94.0 94.0 93.0 92.0 91.0 

15 Leq dB(A) 89.8 91.0 91.0 90.0 88.0 88.0 
Leq (dB) 90.2 91.0 91.0 90.0 89.0 89.0 

17 Leq dB(A) 
(dB(A))

87.5 89.0 88.0 87.0 86.0 86.0 

1、4、5
泵浦打開 

 

表 7  相同距離不同水刀機噪音源  
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表 7  相同距離不同水刀機噪音源(續) 

iff (d ) b l l b i dd d

In
cr
em
en
t(
dB
)

 

89 86

66 65 63 63 63 62 65 66
70 70 71 69 71

75 74 72
81

76
71 70 71 71 72 74 74 75 74 75 76 77 77 77 75

0

20

40

60

80

100

(dB
)

(d
BA

) 12 16 20 25 32 40 50 63 80 10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

63
00

80
00

10
00

0
12

50
0

16
00

0
20

00
0

1/3 OctaveBand CentreFrequency (Hz)

So
un

d 
Pr

es
su

re
 L

ev
el 

(d
B)

 
分貝增加曲線圖 第 41 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 

量測點 分貝 Leq L5 L10 L50 L90 L95 背景噪音 
Leq (dB) 84.4 85 85 84 84 83 

38 Leq 81.7 83 82 82 81 81 
無 

Leq (dB) 86.5 88 88 87 85 84 
39 Leq 83.8 85 85 84 82 81 

7號水刀
機 

Leq (dB) 88.4 90 90 88 87 87 
40 Leq 86 88 87 86 85 84 

7、8號 
水刀機 

Leq (dB) 88.7 90 90 89 88 87 
41 Leq 86.3 87 87 86 85 85 

5、6、7、8
號水刀機 

 

表 8  研磨成型機狀態  

研 磨 機

研 磨 機

8 4 .2 dB A 82 .6 dB A
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第 15 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 第 26 量測點 1/3八音頻帶頻譜圖 

量測 分貝 Leq L5 L10 L50 L90 L95 背景噪音 
Leq (dB) 85.4 88.0 87.0 85.0 82.0 81.0 

30 Leq 84.2 87.0 86.0 84.0 78.0 77.0 
Leq (dB) 84.2 87.0 87.0 84.0 80.0 79.0 

31 Leq 82.6 86.0 86.0 81.0 75.0 74.0 

全開 
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3.1 泵浦週邊環境噪音之評估  
1.表2為量測點2~7，以及18、19，分別對泵浦4、5以及泵浦1之週邊噪音量結果，

討論如下：  

(1)以泵浦對應相對位置來看，泵浦 5 在量測點 3、7 分別為 96.6dB(A)及 94.5 

dB(A)，而泵浦 4 在量測點 4 為 90.4dB(A)，泵浦 1 在量測點 18 為 89.3dB(A)，

可判斷單一泵浦之噪音源達 90dB(A)以上；又噪音量以泵浦 5 最高，泵浦 4 與

泵浦 1 相近。  

(2)由統計音壓位準值 L5 -L95，可發現其差異值在 3∼5dB，顯示出泵浦為噪音變

動不大之穩定噪音源；僅量測點 6、7 因靠近水刀機之影響下有 6∼7dB 之較

大差異。  

(3)表 2 各量測點之 1/3 八音頻帶頻譜圖，可看出泵浦之共同噪音特性，在

250Hz 、500Hz 及 630Hz 3 個低頻頻帶之噪音值最高，又以 500Hz 最高。以

量測點 3 為例，在 500Hz 頻帶高達 99 dB(A)。  

2.表3為單獨泵浦5啟動，無水刀機開啟無負荷狀態下之週邊噪音量測結果，討論

如下：  

(1)由量測點 20~22 得知，其噪音值為 80∼81.5dB(A)，L5 -L95在 2-4dB，再次顯

示出泵浦為穩定噪音源，在無水刀機負荷時，噪音值少了約 10dB。  

(2)再由泵浦 5 三個側面之噪音值比較，以第 25 點 77.3dB(A)最低，表示泵浦安

裝方向得宜，可減少噪音值之音量。  

(3)在無負荷時，泵浦之最高音量發生在 250Hz，以第 20 量測點為例，其值為 78 

dB(A)，比起有負荷時之 500Hz，低了 9dB。  

3.表4為單一泵浦5在不同距離之週邊噪音量測結果討論如下：  

(1)第 35、36 量測點與泵浦距離相近，噪音值均為 90dB(A)，故可判斷單一泵浦

之噪音量約 90dB(A)，此與表 2 之量測點 2 為 93.3dB(A)特性吻合，因為泵浦

4、5 開啟時音量為 90+90＝93dB(A)。  

(2)量測點 36、37、38，分別為固定噪音源量測距離加倍。一般而言在理想狀態

下，當量測距離加倍時噪音值會下降 3dB 左右，量測點 36、37 吻合此現象，
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而 37、38 則相差 6dB，推測原因為第 37 量測點四周皆為水刀機，導致背景噪

音大導致量測結果相差 6dB。  

(3)由量測點 35、36 仍可看出各頻帶值以 250Hz、500Hz、630Hz 較高，而 500Hz

最高，在 38 距離最遠且靠近水刀機，因此與 35、36 之峰值相較下較不顯著。 

3.2 水刀機週邊環境噪音之評估  
1.表5為9號水刀機運轉中之週邊噪音量測結果，討論如下：  

(1)量測點 26、 27 為水刀機隔音窗之開 /關之比較，分別為 88.7 dB(A)及

83.1dB(A)，顯示隔音窗之隔因效果達到 5.6dB(A)。  

(2)在比較量測點 26、27 之 1/3 八音頻帶頻譜圖，於高頻頻帶 1,000Hz 以上有

2-10dB 左右之隔音效果，而在 500Hz 以下則幾乎看不出有隔音效果。  

(3)由 1/3 八音頻帶頻譜圖可看出水刀機主要為高頻率之噪音，隔音窗可有效阻絕

高頻率噪音，由於 9 號水刀機距離泵浦較遠，由量測點 27∼30 得知水刀機週

邊噪音值約 80∼84dB，又以前後之噪音值最高。  

(4)由統計音壓位準 L5 -L95，前後差異在 3、4dB，而左右僅 2dB，顯示出水刀機

也是穩定噪音源。  

2.表6為以7號水刀機為量測標的，週邊多部水刀機同時運轉，泵浦1、4、5全開之

狀態，討論如下：  

(1)由量測點 8∼15 分別為水刀機四周之噪音值，都在 88dB(A)左右，比起表 5 單

獨 9 號水刀機明顯高許多，此乃週邊多部水刀機全開且 7 號水刀機靠近泵浦

之故。  

(2)以廠房位置來看，7 號水刀機大約位於此廠房之中心位置，其週邊噪音值達

88dB(A)，已接近勞工安全噪音暴露量管制標準 90dB(A)，且大於 85dB(A)，

因此作業員必須施以噪音防護具措施。  

(3)量測點 15、17 分別為開 /關隔音窗之比較，可看出僅 2、3dB 差異，比表 5 之

9 號水刀機隔音效果 6dB 明顯低，乃因為週邊噪音大，導致隔音效果不顯著。 

(4)由各點之 1/3 八音頻帶頻譜圖，可看出 250Hz、500Hz、630Hz 仍為高噪音之

頻帶，顯示泵浦之噪音影響甚大。  
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3.表7為固定量測位置逐步由1部水刀機運轉增加至4部水刀機狀態下量測結果，討

論如下：  

(1)量測點 38、 39 為 7 號水刀機關 /開時之比較，其噪音值分別為 81.7 及

83.8dB(A)，相差 2.2dB(A)，量測點 40 為 86dB(A)，為加上 8 號水刀機開啟之

狀態，量測點 39 增加 2.2dB(A)，因此可進一步由分貝增加曲線圖推測出 7 號

水刀機噪音值為 81.7-2.2=79.5dB(A)，8 號水刀機為 83.6-2.2=81.4dB(A)，而此

結果與表 5，9 號水刀機之量測結果值 80dB(A)相吻合。  

(2)量測點 41 為加入 5、6 號水刀機，由於量測點距離水刀機較遠，僅為增加

0.3dB(A)；故可推斷水刀機噪音影響隨距離之衰減較大，乃因為高頻率之噪音

特性。  

(3)由各點 1/3 八音頻帶頻譜圖，仍可看出 250Hz、500Hz、630Hz 頻帶之高噪音

值，顯示出泵浦噪音之影響，乃因低頻有較強之遠距離傳播效果。  

綜合以上量測分析評估，可歸納出以下幾點：  

1.單一泵浦主要噪音值達90dB(A)，多部以及週邊背景噪音影響下可達97dB(A)。  

2.泵浦主要高噪音來自250Hz、500Hz、630Hz 三個低頻頻帶，此為主要防制之目

標頻率。  

3.水刀機單部噪音值約為80dB(A)左右，而隔音窗關閉後有6dB(A)之隔音效果。  

4.愈靠近泵浦噪音愈大，在正常全運轉下，於廠房中心區域約88dB(A)，  因此作

業員必須有防護措施。  

3.3 研磨成型機噪音之評估  

表 8 為對研磨成型機正前方之噪音量測，討論如下：  

1.量測點30、31噪音值分別為84.2、82.6dB(A)，相差1.6dB(A)，而 L5 -L95相差8、

10dB(A)，可顯示出研磨成型機也為一穩定噪音源。  

2.以廠房位置來看，研磨成型機距離泵浦較遠，由1/3八音頻帶頻譜圖觀察出噪音

主要來自2,500Hz 以上之高頻頻帶，尤其以4,000Hz 與5,000Hz 兩頻帶影響最大，

表示未受泵浦噪音影響。  
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四、結  論 

本文對廠房進行不同作業狀態噪音量測，由量測結果及分析，針對此廠房之

噪音環境測試，提出以下噪音改善及防護措施：  

1.泵浦之使用建議若非全量運轉狀況下，儘量以1、2泵浦搭配3~6號泵浦，以避免

2台泵浦在同一區狀況下運轉時所產生之噪音加乘效果。  

2.建議於泵浦在散熱無虞之考慮下，可施以隔間措施以有效阻隔泵浦噪音的影

響。並於裁切區加裝吸音材料，以有效隔離並減低噪音。吸音或隔音材之選用

需特別注意於選用250Hz、500Hz、630Hz 3個低頻頻帶之吸、隔音效果之材料。 

3.水刀機隔音窗，有降低約6dB(A)之隔音效果，宜加強操作員對此隔音窗之使用。

唯，目前隔音窗之隔音效果僅為操作員正面之隔音，若設備狀況允許，則建議

以包覆方式隔音，更能有效的降低此區之噪音量。  

4.由於廠房中心區域約88dB(A)，已接近國內「勞工安全衛生設施規則」之標準值

90dB(A)，且大於85dB(A)；在未對噪音環境改善前，建議在此廠房之作業員必

須配戴噪音防護具。  
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